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Dotyczy: przerw w dostarczaniu energii elektrycznej

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 lipca 2014 roku (data wptywu do TAURON Obstuga
Klienta sp. z 0.0. dnia 29 lipca 2014 roku) uprzejmie informujemy, ze krétkie zaniki napigcia na linii
napowietrznej 15kV ,MIECHOW?”, z ktérej sg zasilani mieszkancy Panstwa Gminy spowodowane
sg zadziataniem automatyki sieciowej SPZ (samoczynne ponowne zalgczenie). Najczestszymi
przyczynami takich wylaczen sa przemijajgce zwarcia spowodowane przez gatezie, ptaki lub
zjawiska atmosferyczne. Wytaczenia takie poza krotkotrwalg przerwg w dostawie energii
elektrycznej nie skutkujg uszkodzeniem prawidiowo zabezpieczonych i sprawnych technicznie
urzadzen.

Dziatanie automatyki sieciowej jest nieodzownym elementem pracy napowietrznej sieci
elektroenergetycznej, ktéra ma chroni¢ jg przed rozlegtymi uszkodzeniami oraz stanowi element
ochrony przeciwporazeniowej. Automatyka zabezpieczeniowa jest standardowym rozwigzaniem
stosowanym w liniach $rednich napie¢ na terenie catego kraju. Z tego tez powodu nieplanowane
zapady lub zaniki napigcia nie sg zjawiskami odosobnionymi i nie mozemy deklarowaé
wyeliminowania tego typu zaktécen w przysziosci.

W opisywanym przez Panstwa przypadku bezposrednig przyczyng dziafania automatyki
SPZ na linii 15kV ,MIECHOW" sg ptaki przylatujgce na zerowisko, ktére w wielkich skupiskach
siadajg na elementach metalowych sieci zasilajgcej bedgcych pod napieciem, powodujgc zwarcie.
W celu ograniczenia liczby wylaczen w dniach od 26 czerwca do 18 lipca 2014r. Rejon Dystrybucii
przeprowadzit prace eksploatacyjne, ktére w znaczny sposéb ograniczyly czesto$é i ilosé
wylgczen. Linia jest przez nas monitorowana i planowane sg jeszcze dodatkowe prace, ktore
powinny znaczgco zmniejszy¢ iloé¢ zanikow napigcia. Niestety, ze wzgledu na charakter i budowe
linii SN nie mozna catkowicie wyeliminowaé zaklocen w jej pracy.

Przepraszamy za dotychczasowe ucigzliwo$ci spowodowane przerwami w dostawie
energii elektryczne;.
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